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Sprawozdanie z badan Nr: 1411/08/2017/F/1
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 37-100 Lancut ul. Sonina 251 B
Zlecenie Nr: 1411/08/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.
Punkt poboru: Kurek czerpalny - 1810PPPW0201
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 37-100 Gtuchow
Miejsce pobrania: Stacja Paliw - Sonina; wodociagg Gtuchow
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 18,2°C
Data i godzina: 16-08-2017 09:00
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 X . .
Probk :
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. robkobiorca Jaromin Grzegorz
Numer probki: — 7491/08/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 16-08-2017 Data zakonczenia badan:  22-08-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢é**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 032
K 0,50 0,05
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
Mgtno$é NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 (W) MZ-2 0.39
LK 10 +0,06
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 71
P >
6,5-9,5 02
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Przewodnos¢ elektryczna uS/cm (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 652
P wiasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 433
2500
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <4.0
LK ’
200

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpoétczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnos$ci pobierania probek)

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnos$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: Lt - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
23082017 F6 Gtod Natalia - Kier.Prac.Analiz Klasycznych

F7 Rykulska Katarzyna - Specj.ds.analiz fizykochem.

L6 Wichrowski Wojciech - Specj.ds.Probkobrania

M5 Trela Zbigniew - Kier.Prac.Oznacz. Metali

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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